Kvalita vody v obci Hosténice
Datum odbéru: 17.10.2024
Misto odbéru: MS Hosténice, ¢.p. 95, 1. patro, détské wc, umyvadlo

\ Parametr H Hodnota H Limit H Jednotka |
\Escherichia coli HO Hmax. 0 (NMH) HKTJ/lOOmI\
Koliformni bakterie |0 Imax. 0 (MH)  ||KTJ/100ml|
IPocty kolonii pfi 22 [[25 Imax. 200 (DH) ||KTJ/ml |
IPocty kolonii pfi 36  |[13 Imax. 40 (DH)  ||KTJ/mI |
‘Amonné ionty H<0,05 Hmax. 0,5 (MH) ng/l ‘
Barva <2 Imax. 20 (MH) |Img/IPt |
IDusi¢nany 19,4 Imax. 50 (NMH) |Img/! |
\Dusitany H<0,005 Hmax. 0,5 (NMH)ng/I \
ICHSK manganistanem [0,83 Imax. 3 (MH)  |Img/I |
Chlor volny 0,17 Imax. 0,3 (MH) |Img/I |
‘Chut’ Hpﬁjatelné pro odbérateleH H ‘
|Elektrick4 konduktivita/|66,6 Imax. 125 (MH) |mS/m |
‘Pach prijateln}'/ pro odbérateleH H ‘
pH 7,72 [65-9.5MH) | |
Zakal <1 Imax. 5 (MH) ||zFt |
Zelezo 10,0042 Imax. 0,2 (MH) |Img/I |
\Mangan H0.00638 Hmax. 0,05 (MH) ng/l |
\Teplota vody H15,2 H H \
\Tvrdost vody H3,17 Hmax. 3,5 (DH) Hmmol/l \

Limitni hodnoty jsou uvedeny podle vyhlasky ¢.252/2004 Sb. v platném znéni:

o NMH - nejvyssi mezni hodnota
o MH - mezni hodnota
DH - doporucena hodnota



